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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Снабжение потребителей 
электрической энергией

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 6

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 3 

• Расчетная работа • 1 

• Реферат • 1 

4. • Текущая аттестация

• Отчет по лабораторным 
работам

• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Снабжение потребителей электрической энергией

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-40 -Способен 
участвовать в 
проектировании и 
эксплуатации систем 
электроснабжения 
(Электроэнергетика и 
электротехника)

З-1 - Характеризовать условия и 
особенности работы нагрузок и 
источников электрической 
энергии
З-2 - Описывать приемы 
расчета электрических нагрузок 
отдельных элементов и систем 
электроснабжения в целом
З-3 - Описывать методы выбора 
параметров оборудования 
систем электроснабжения

Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Лабораторные занятия
Лекции
Отчет по лабораторным 
работам
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа
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З-4 - Объяснять способы 
выбора и расстановки 
компенсирующих и 
регулирующих устройств
З-5 - Характеризовать средства 
и методы электрических 
измерений
П-1 - Предлагать схему 
электроснабжения объектов 
различного назначения
П-2 - Осуществлять выбор 
параметров оборудования 
систем электроснабжения
П-3 - Осуществлять 
обоснованный выбор 
параметров регулирующих и 
компенсирующих устройств
У-1 - Анализировать 
интегральные характеристики 
режимов, показатели качества 
электроэнергии, показатели 
уровня надежности 
электроснабжения
У-2 - Оценивать результаты 
измерений параметров 
электрического режима

Реферат

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1 7,17 50
контрольная работа 2 7,17 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.20
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетная работа 7,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.20
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение заданий на лабораторных работах 7,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1.00
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.00
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

реферат 8,7 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 8,7 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Расчет мощности группы электроприемников
2. Выбор и проверки сечений кабельных линий для питания группы 

электроприемников
3. Определение центра электрических нагрузок и выбор мощности цеховых 

трансформаторных подстанций
4. Выбор места установки и мощности компенсирующих устройств
5. Расчет токов короткого замыкания в сети напряжением ниже 1000В
6. Выбор и проверки автоматических выключателей
7. Выбор предохранителей
Примерные задания
1.1. Расчет мощности группы промышленных потребителей
1.2. Расчет мощности группы бытовых потребителей
1.3. Расчет мощности группы потребителей комплексной нагрузки
2.1. Расчет токов короткого замыкания
2.2. Проверка по падению напряжения

3.1. Определение центра электрических нагрузок
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3.2. Определение мощности цеховых трансформаторов

4.1. Определение способа компенсации реактивной мощности
4.2. Определение мощности компенсирующих устройств
4.3. Определение места установки компенсирующих устройств
5.1. Расчет токов короткого замыкания при симметричном коротком замыкании
5.2. Расчет токов короткого замыкания при не симметричном коротком замыкании
5.3. Особенность расчетов токов короткого замыкания в сети 0,4 кВ
6.1. Типы автоматических выключателей
6.2. Выбор автоматических выключателей
6.3. Проверка автоматических выключателе
7.1. Типы и устройство предохранителей
7.2. Выбор предохранителей
LMS-платформа − не предусмотрена

5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Характеристики потребителей электроэнергии
2. Схема распределения электроэнергии в осветительных сетях
3. Определение коэффициента мощности косвенным ме-тодом
4. Определение зависимости тока короткого замыкания от удаленности от силового 

трансформатора
5. Конструкции кабелей и установочных проводов. Не-которые способы прокладки 

кабелей
6. Конструкция предохранителя. Время-токовая характе-ристики плавкой вставки
7. Влияние нагрузки на бытовую сеть
8. Определение сопротивления заземляющих устройств
9. Работа пускорегулирующей аппаратуры люминес-центных ламп
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Выбор токоведущих частей
Примерные задания
Для ответвления к электроприёмнику номер, которого указан в таблица 1. Параметры 

электроприемника указаны в таблице 2.
а) Определить расчётный Iρ и пиковый Iпик токи;
б) Выбрать сечение и способ прокладки проводов АПВ;
в) В  ответвительной    коробке    шинопровода    выбрать  автомат  А3710  Б    или   

предохранитель   ПН2-100;
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г) Проверить защищённость выбранного провода автоматическим выключателем или 
предохранителем;

д) Рассчитать потерю напряжения.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Определение расчетной нагрузки для заданного состава промышленных потреби-

телей
Примерные задания
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Определить расчётные нагрузки методом коэффициента максимума Рр, Qp, Sp,и ток Ip 
шинопровода ШРА-4, к которому подключены различные электроприёмники. Номера 
электроприёмников для каждого варианта присоединённых к шинопроводу указаны в 
таблице 1. Наименование и параметры электроприемников указаны в таблице 2.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. Составление баланса электроэнергииучастка сети
2. Расчет ПОПСУ
Примерные задания
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1.1. Составить баланс электроэнергии участка сети. Дано Wсн2=1000 тыс.кВтч, 
Wтр_сн2-нн=950 тыс.кВтч, Wтр_нн-сн2=910 тыс.кВтч, Wнн_тп=310 тыс.кВтч, 
Wнн_уп=490 тыс.кВтч

1.2. Составить баланс электроэнергии участка сети. Дано Wсн2=1000 тыс.кВтч, 
Wсн2=100 тыс.кВтч, Wтр_сн2-нн=850 тыс.кВтч, Wтр_нн-сн2=810 тыс.кВтч, Wнн_тп=310 
тыс.кВтч, Wнн_уп=380 тыс.кВтч

2.1. Рассчитать ПОПСУ если: Wпc=2000 тыс.кВтч, Wос=300 тыс.кВтч, Wос=1550 
тыс.кВтч. Kтт_пс=0,5, Kтн_пс=0,5, Kсч_пс=0,5. Kтт_от=0,5, Kтн_от=0,5, Kсч_ос=0,5. 
Kтт_ос=0,5, Kтн_ос=0,5, Kсч_ос=0,5, N=20.

2.2. ассчитать ПОПСУ если: Wпc=2000 тыс.кВтч, Wос=300 тыс.кВтч, Wос=1550 
тыс.кВтч. Kтт_пс=0,5, Kтн_пс=0,5, Kсч_пс=0,5. Kтт_от=0,5, Kтн_от=0,5, Kсч_ос=0,5. 
Kтт_ос=0,5, Kтн_ос=0,5, Kсч_ос=0,5, N=10 W=550 тыс.кВтч, Kтт_ос=1,0, Kтн_ос=1,0, 
Kсч_ос=1,0, N=20 W=1000 тыс.кВтч

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Расчетная работа
Примерный перечень тем
1. Построение сети электроснабжения промышленных потребителей
2. Построение сети электроснабжения жилых и общественных зданий
Примерные задания
1. Спроектировать сеть для электроснабжения группы из 6 промышленных 

потребителей
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2. Проектируемый многоквартирный двухэтажный жилой дом в г. Екатеринбурге 
предназначен, как для временного проживания на время

производства работ на строительной площадке «Солнечный», так и для постоянного 
проживания в нем местного населения. Жилой дом —

двухэтажный, двухсекционный, с газоснабжением, прямоугольной формы, с не 
эксплуатируемыми чердаком и техническим подпольем. Размеры дома в

крайних осях 20,75 × 69,75 м. Проектом предусмотрено две рядовых прямоугольных 
секции. Внутри здания располагаются квартиры. Каждая

секция дома имеет свою лестничную клетку, на которую выходят двери. Жилой дом 
получает электроснабжение от трансформатора ТМ-1000/20/0,4

Трансформаторная подстанция (ТП) находится вне помещения жилого дома на 
расстоянии 300 м. Жилой дом по надежности электроснабжения относятся к

третьей категории, с системой заземления TN-C-S.
Грунт в районе здания — суглинок с температурой +1 °С.
Конструктивная схема здания — бескаркасная стеновая, состоящая из кирпичных стен, 

пустотных плит перекрытий, покрытия и монолитного
железобетонного ленточного фундамента. Несущими элементами являются  

фундаменты, стены и плиты перекрытий.
Технико-экономические показатели проектируемого объекта:
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• размеры здания НС А х В х Н= 69,75 х 20,75 х 18,6 м;
• все помещения, высотой 2,8 м;
• этажность здания: надземных этажей — 2; чердак — 1;
• крыша выполнена из металлической кровли толщиной 0.9 мм;
• под кровлей нет опасности воспламенения горючих материалов;
• количество квартир — 24.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Реферат
Примерный перечень тем
1. Измерительные трансформаторы тока
2. Сравнительный анализ в определении норматива потерь
3. Балансы электроэнергии
4. Счетчики электроэнергии
5. Средства измерений
Примерные задания
1.1. Электромагнитные трансформаторы тока
1.2. Оптические трансформаторы тока

2.1. Основы определения средних значений величин потерь электроэнергии для  ВН, 
СН1 и СН2

2.2. Определение средних значений потерь электроэнергии для НН
3.1. Развернутый баланс электроэнергии
3.2. Физический и экономический(тарифный) балансы
3.3. Составляющие баланса
4.1. Индукционные счетчики
4.2. Электронные счетчики
4.3. Цифровые счетчики
4.4. Интеллектуальные системы учета
5.1. Требования к системам АИИС КУЭ на рынках электроэнергии
5.2. Однократное измерение. Регулировка и градуировка средств измерений
5.3. Математическое обеспечение и алгоритмы обработки информации в системах
5.4. Средства повышения метрологической точности измерительных комплексов
5.5. Каналы передачи данных в системах АИИСКУЭ
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.6. Отчет по лабораторным работам
Примерный перечень тем
1. Характеристики потребителей электроэнергии
2. Схема распределения электроэнергии в осветительных сетях
3. Определение коэффициента мощности косвенным методом
4. Определение зависимости тока короткого замыкания от удаленности от силового 

трансформатора
5. Конструкции кабелей и установочных проводов. Некоторые способы прокладки 

кабелей
6. Конструкция предохранителя. Время-токовая характеристики плавкой вставки



15

7. Влияние нагрузки на бытовую сеть
8. Определение сопротивления заземляющих устройств
9. Работа пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп
Примерные задания
1.1. Описать  основные типы потребителей электроэнергии
1.2. Привести характеристики потребителей электроэнергии
1.3. Описать статические характеристики  потребителей электрической энергии
2.1. Виды осветительных установок
2.2. Типы ПРА
2.3. Основные типы схем электроснабжения систем освещения
3.1. Что такое коэффициент мощности
3.2. Косвенные методы измерения
3.3. Описать эксперимент для определения характеристики потребителя (индуктивный 

или емкостный)
4.1. Особенности расчета токов короткого замыкания в сети 0,4 кВ
4.2. Учет трансформаторов в расчете токов короткого замыкания
4.3. Описать зависимость величины токов короткого замыкания от величины 

сопротивления
5.1. Привести данные по типам кабелей
5.2. Описать конструкцию кабельной линии
5.3. Способы прокладки кабельных линий
5.5. Требования к прокладке кабельных линий
5.6. Конструкция СИП
5.7. Требования к прокладке СИП
6.1. Описать конструкцию плавкой вставки
6.2. Особенности конструкции предохранителей в зависимости от величины тока
6.3. Особенности построения время-токовой характеристики
7.1. Вольт-амперная характеристика нагрузки
7.2. Взаимосвязь нагрузочных узлов
7.3. Гальваническая связь узлов в сети 0,4 кВ
7.4. Математическое описание промышленной и бытовой нагрузки
8.1. Требования ПУЭ к заземляющим устройствам
8.2. Измерение сопротивления заземляющих устройств
8.3. Способы снижения сопротивления заземляющих устройств
9.1. Виды ПРА
9.2. Характеристики ПРА
9.3. Схема замещения ПРА
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Наука об измерениях. Основные термины и определения
2. Электрическая энергия. Общая характеристика
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3. Постоянные и переменные электрические параметры. Классификация и 
характеристика

4. Эталоны электрических величин
5. Метрологические характеристики измерительных приборов
6. Истинное значение измеряемой величины. Виды погрешностей
7. Прямая схема измерения электрических величин
8. Полукосвенная схема измерения электрических величин
9. Косвенная схема измерения электрических величин
10. Основные понятия и термины в области учёта электроэнергии
11. Тарифные уровни напряжения для потребителей электроэнергии
12. Измерительный комплекс электрической энергии
13. Общая характеристика измерительных трансформаторов тока
14. Общая характеристика измерительных трансформаторов напряжения
15. Зарубежные производители электромагнитных ТН
16. Кабельные линии измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения
17. Кабельные линии измерительных цепей трансформаторов напряжения
18. Результирующий класс точности измерительного комплекса электроэнергии
19. Понятие развернутого баланса. Зачем составляется. Основные разделы
20. Что такое «физический» и «экономический» балансы электроэнергии
21. Структура потерь электроэнергии
22. Технологические потери электроэнергии
23. Пояснить смысл понятия: «отдача электроэнергии»
24. Пояснить влияние точности учета электроэнергии на величину фактических потерь 

электроэнергии
25. Какие условно постоянные потери электроэнергии описаны в структуре 

технологических потерь электроэнергии
26. Как рассчитывается отпуск электроэнергии в сеть
27. Описать физический смысл коэффициента «доля электроэнергии, отпускаемой 

населению» в расчете потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ по обобщенным понятиям
28. Основные положения 522 ФЗ
29. Что такое интеллектуальная система учета электроэнергии
30. Преимущества внедрения 522 ФЗ для населения
31. Основные даты внедрения 522 ФЗ
32. Классификация электроприемников. Понятие номинальной, установленной, средней 

мощности.
33. Характеристики электрических нагрузок. Показатели графиков нагрузок.
34. Определение расчетных нагрузок по удельным показателям.
35. Определение расчетных нагрузок с использованием коэффициента участия в 

максимуме нагрузки.
36. Расчет электрических нагрузок жилых и общественных зданий
37. Схемы городских распределительных сетей напряжением до 1кВ
38. Конструктивное выполнение элементов сетей. Выбор кабелей. Способы прокладки.
39. Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением до 1кВ.
40. Сопротивление элементов цепи короткого замыкания в электроустановках до 1кВ.
41. Электродинамическое действие токов короткого замыкания
42. Термическое действие токов короткого замыкания
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43. Выбор сечений проводов и кабелей по допустимой потере напряжения
44. Предохранители. Выбор предохранителей
45. Автоматический выключатель. Выбор автоматических выключателей
46. Коммутационные аппараты напряжением до 1кВ
47. Режимы работы нейтрали. Сеть с глухо заземленной нейтралью
48. Типы систем заземления
49. Определение электрических нагрузок методом коэффициента максимума
50. Схемы электрических сетей до 1кВ промышленных объектов
51. Качество электрической энергии. Установившееся отклонение и колебания 

напряжения
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-40 П-1
П-3

Расчетная работа


